[bookmark: _Toc486035272]氨站压缩机手动ESCC50控制台改西门子防爆控制台技术要求
一、供货范围
1、供货清单（单台压缩机组物料清单）：2套
	序号
	数量
	名称
	规格型号
	生产商
	备注

	1
	1台
	控制台
	S7200M-FB-MDTP7T(ZHHF)
	
	（1）西门子S7200 SMART系列PLC，西门子TP系列防爆触摸屏（9寸）
（2）防爆等级dⅡBT4

	2
	4台
	防爆温度传感器
	螺纹1/4NPT
	
	防爆等级ExdⅡCT6

	3
	4台
	防爆压力传感器
	-1~24Bar，螺纹1/4NPT
	
	防爆等级ExdⅡCT6

	4
	1台
	角位移传感器
	
	
	防爆等级ExdⅡCT6

	5
	1项
	现场安装及技术培训
	详见现场改造工作内容。

	
	



[bookmark: _Toc486035275]2、需方工作范围
· 现场吊装、动火焊接工作由需方负责，供方负责技术指导。
· 机组主电机、油泵电机、油加热器等动力电缆，启动柜与控制台间的控制电缆，如需更换，由业主协助供方更换；如果不更换，则由供方负责接线。
二、技术方案&设计特点
（1） 控制台
· 原控制台作废：更换为全新的西门子PLC控制台，需方负责提供吊装设备，配合供方完成控制台的拆卸与安装. 新控制台安装为地脚安装, 需要需方负责现场地脚螺丝安装。
· 控制台技术参数：
1 材质316L，颜色RAL7035，防护等级IP65；
2 控制器：采用西门子S7200 SMART系列PLC控制器，配套西门子9寸防爆彩色触摸屏；
3 控制台安装为地脚安装；
（2） 启动柜：利旧；
（3） 机组仪表改造
· 压力传感器：每台机组新增4台防爆PMP731压力传感器，测点分别为：吸气、排气、喷油、精过滤器前；采用专用压力传感器固定块进行安装固定，现场需要焊接固定块，并配管；引压管采用∅6钢管，由取压点配管至传感器固定块。
· 温度传感器：新增4个温度传感器，测点分别为：吸气、排气、喷油、油分。采用久贸防爆903721系列PT100标准铂热电阻，并配转换接头。
· 角位移传感器：新增1台角位移传感器及安装附件，现场安装。
（4） 机组仪表接线：新增压力、温度、角位移及原有增减载电磁阀组、B阀、经济器电磁阀全部重新接线，并负责电缆及挠性管的安装。
（5） 现场改造工作内容
	序号
	工作内容
	工作范围

	
	
	供方
	需方

	1
	旧控制台拆除，新控制台安装就位
	√
	√

	2
	机组撬内仪表的安装
	√
	×

	3
	控制台外围接线：台柜对接线、油温传感器、电磁阀等
	√
	×

	4
	台柜对接线连接
	√
	×

	5
	焊接、吊装、穿管等
	
	√


（6） [bookmark: _Toc486035277]控制台功能介绍
1 操作方法：通过触摸屏可进行手自动切换，手动时通过触摸屏进行开停机、加减载操作。出现故障并排除后通过触摸屏复位按钮进行复位操作。切换到自动控制时，可实现客户DCS系统的自动化控制。
2 改造后控制台界面介绍：
[image: ]
主界面
[image: ]
结构图界面
[image: ]
实时报警界面
[image: ]
历史报警查询界面
[image: ]

[image: ]
当前数据&状态界面
[image: ]
趋势曲线界面
实物拍摄（仅供参考）
三、公用工程消耗
无要求
[bookmark: _Toc486035284][bookmark: _GoBack]四、质量保证
1、 三包期：发货后18个月或调试验收合格后12月内，如出现非外界原因导致的电气仪表元件损坏的或质量原因导致损坏的，卖方负责三包。
2、 三包期外的卖方将有偿提供元件的更换服务。
3、 卖方保证提供所有电气仪表元件均为原厂全新产品，绝无假冒伪劣或过期商品。否则，买方可追究相应法律责任。
[bookmark: _Toc486035285]五、图纸资料交付
	序号
	图纸&资料
	报价&技术协议
	正式文件
	参考资料手册

	1
	控制台电气原理图
	Y（非正式）
	Y
	Y

	2
	控制台外部接线图
	
	Y
	Y

	3
	控制台操作手册
	
	Y
	Y



image7.png
1400

1200

1000

800]

600]

400

2004

200

400

it

(Efi: 0.1 °0)

IBEATEER FeiliE

CIER

|

EH

]

16:27:08
2013-2-19

16:04:58
2013-2-19

16:42:25 17:19:58
2013-2-19 2013-2-19

17:57:28
2013-2-19

=k
Discharge Temperature
0il Temperature

AR

gt

[& EEVEE
560/2013-2-19 17:57:25:531
238/2013-2-19 17:57:25:531





image1.png
BE
0.00 B

WA
arG E:ES

L3

L -
0,80 BarG | | 2l b Fi

=

RS

AR /AR
FFAER

iR

. wm
0s

ol

E A
BB
ERBE

E A
B K
HRRE





image2.png
ik
8.0 -C

HAEE

Bl
7. T

~0.01 BarG
16.0 C

0.80
10.0
-22.0

6.23
20.0
15.0

BarG
c
c

BarG
c
c





image3.png
2015-2-19 18
2013-2-19 18:





image4.png
g 2013-12-26
:42:54  2013-12-26 EA/EFF AEBREARSHE
14:42:54 2013-12-26 ZI&/EHF BHERE
14:42:54 2013-12-26 EIA/BEF AF

14:42:22  2013-12-26 Zli& AEREERENE
14:42:22  2013-12-26 Zli& BHERE
2013-12-26  E& afF





image5.png
1
2 6.23 BarG 18 FiHE{THE 0 JJE
3 6.22 BarG 19

4 ARUREEAIES 6.23 BarG 20

5 SZHFEDVED 2.80 BarG 21 BSIRE 10.0 “C
6 22 ﬁh E 20.0 -C
7 HEE ~0.01 BarG 23 16.0 -C
8 HREE 5.43 BarG 2 m mEnF? 18.0 -C
9 TSRS 0.01 BarG 25 EREHOBE 14.6 -C
10 2

1 FALFRAR 0 A 27 SFEIRE 15.6 -C
12 FHALEATET 0 % 28

13 29 Al RRE 0.0 ¢
14 30 el R RRE 0.0 ¢
15 RERY 0% 31 Egmmiﬂﬁmﬁ? 0.0 -C
16 32 0.0 ¢





image6.png
2013-4-11

Ef:E¢E
AL SHERRIREE 0.0 ¢
34 IR T AR 0.0 -C 50 i
35 R THARE 0.0 ¢ 51 &1k
36 HPRBTHRRE 0.0 ¢ 52 %
37 ERBE -22.0 -C 53 e
38 BERE 15.0 -C 54 el
39 AR -32.0 °C 55
40 56
41 FHEEN 0.00 kpab 57 EXl
42 58 i
43 59 i
44 R Fi 60
45 RERAE Fh 61
4 62
47 JRERTS =) 63
48 64





